Fernwarmeversorgung Bottstein FWB GEMEINDE

Kirchweg 16 v Bottstein

5314 Kleindottingen BAUVERWALTUNG
E-Mail: bauverwaltung@boettstein.ch

Tel. 056 269 1236

Merkblatt: Verhalten bei Storfallen

Ubersicht der Einrichtungen
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Hausanschluss mit Warmeibergabestation | Hauszentrale mit Hausanlage
Einrichtungen der REFUNA AG 1 Einrichtungen des Kunden
1 Absperrhahnen 3 Warmezahler 5 Regelventil for Rucklauftemperatur
2 Durchflussbegrenzungsventil 4 Warmetauscher 6 Aussentemperaturfihler
Verhalten bei einer Leckage der Einrichtungen
Leckage klein Installateur benachrichtigen
Hauszentrale und Hauszentrale ausschalten, bzw. deren Sicherung entfernen
Hausanlage Leckage gross Absperrhahnen (wenn vorhanden hausanlagenseitig) schliessen

Installateur oder Kundendienst Hausstation benachrichtigen
Leckage klein Pikettdienst der REFUNA AG benachrichtigen

Sofern moglich (Vorsicht: heisses Wasser!) sofort beide Absperr-
hahnen (1) schliessen <Plombierung zerstéren>

Leckage gross

Hausanschluss Hauszentrale ausschalten und Sicherungen entfernen
o Neanvaliogs: Pikettdienst der REFUNA AG benachrichtigen
gabestation

Dampf- und Heisswasseraus- | pyongienst der REFUNA AG benachrichtigen
tritt so gross, dass die Ab-

sperrhahnen (1) nicht mehr

geschiossen werden konnen | Feuerwehr alarmieren




